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débit d’eau brute sur les 12 derniers mois en m3
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débit d’eau brute sur les 30 derniers jours  en m3 et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP
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DCO sur les 30 derniers jours en mg/l O2

Ptot sur les 30 derniers jours en mg/l P 
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Rendement d’abattement de la DCO entre l’entrée et la sortie STEP en %

exigences oEaux

min 85 %

so
rt

ie
 S

T
E

P

9
6
%

9
4
%

9
3
%

8
7
%

9
4
%

9
5
%

9
5
%

9
2
%

9
5
%

9
5
%

9
5
%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11
.0
3

12
.0
3

13
.0
3

14
.0
3

15
.0
3

16
.0
3

17
.0
3

18
.0
3

19
.0
3

20
.0
3

21
.0
3

22
.0
3

23
.0
3

24
.0
3

25
.0
3

26
.0
3

27
.0
3

28
.0
3

29
.0
3

30
.0
3

31
.0
3

01
.0
4

02
.0
4

03
.0
4

04
.0
4

05
.0
4

06
.0
4

07
.0
4

Rendement d’abattement du Phosphore entre l’entrée et la sortie STEP en %

exigences oEaux

min 80 %

so
rt

ie
 S

T
E

P

Phosphore

9
1
%

9
0
%

8
6
%

9
1
%

9
3
%

9
3
%

9
5
%

8
9
%

9
4
%

9
2
%

9
2
%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11
.0
3

12
.0
3

13
.0
3

14
.0
3

15
.0
3

16
.0
3

17
.0
3

18
.0
3

19
.0
3

20
.0
3

21
.0
3

22
.0
3

23
.0
3

24
.0
3

25
.0
3

26
.0
3

27
.0
3

28
.0
3

29
.0
3

30
.0
3

31
.0
3

01
.0
4

02
.0
4

03
.0
4

04
.0
4

05
.0
4

06
.0
4

07
.0
4

D emande

C himique en

O xygène

SM
I

SM
I


