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débit d’eau brute sur les 12 derniers mois en m3
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débit d’eau brute sur les 30 derniers jours  en m3 et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP
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DCO sur les 30 derniers jours en mg/l O2

Ptot sur les 30 derniers jours en mg/l P 
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Rendement d’abattement de la DCO entre l’entrée et la sortie STEP en %
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Rendement d’abattement du Phosphore entre l’entrée et la sortie STEP en %
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